Park Naukowo-Technologiczny
w Opolu Sp. z 0.0,

PNT/2018/08/06 Opole, dnia: 16 sierpnia 2018 r.

Wykonawcy w postepowaniu

W zwigzku z ogtoszeniem nr 598353-N-2018 , Dostawa tgcza podstawowego i rezerwowego
do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.
informuje:

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiajacy informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia w zakresie:

W tresci OPZ:
1. jest:

Wykonawca dostarczy dwa nowe urzadzenia typu router o parametrach minimalnych nie
gorszych niz:

Parametry LAN

Przewodowa sie¢ LAN Tak

Przepustowosci Ethernet LAN 10,100,1000,10000 Mbit/s

kgcznosé

Liczba gniazd SFP 6 (wktadki SFP po stronie zamawiajgcego)
Liczba gniazd SFP+ 2 {wktadki SFP po stronie zamawiajgcego)
Liczba portéw Gigahit Ethernet (RJ-45) 4

Przepustowosé 1Gbit/s/

Sieci mobilne

Sie¢ danych Nie wymagane

Zarzgdzanie

Zarzgdzanie przez strong www Tak

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS) Tak
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System operacyjny

Tak

Obstuga protokotu SNMP Tak
Ochrona

Whudowany Firewall Tak
Obstuga protokotdw 1Psec Tak
Pomoc techniczna Tak
Design

Mozliwosci montowania w stelazu RACK Tak
Whudowany wytgcznik Tak
Montaz nascienny / rzutowanie na sufit Nie
Parametry podzespotow

Wielkosé pamiegci flash | 1024 MB
Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej (DRAM) 16GB
Liczba rdzeni procesora 4
Zasilanie

Rodzaj zasilania AC,DC
Napiecie wejéciowe AC 85-264 VAC
Maksymalny pobor mocy (AC) 250 W
Warunki eksploatacji

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-50 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej 5-90 %
Dopuszczalna wilgotnosc wzgledna 5-95 %

Zaswiadczenia

Bezpieczenstwo

UL60950-1, CSA €22.2, No. 60950-1-03, EN
60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1

Gwarancja

Zamawiajacy wymaga min. 3 lat gwarancji
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Winno by¢:

Wykonawca dostarczy dwa nowe urzgdzenia typu router o parametrach minimalnych nie

gorszych niz:

Parametry LAN

Przewodowa sieé LAN

Tak

Przepustowosci Ethernet LAN

10,100,1000, dodatkowo z mozliwoscig
rozszerzenia do 10 000 Mbit/s {nie nalezy
dostarczaé licencji w ramach wskazanej
konfiguracji {10 000 Mbit/s rozbudowa po
stronie zamawiajacego)},

Lacznodé

Liczba gniazd SFP

6 (wktadki SFP po stronie zamawiajgcego)

Liczba gniazd SFP+

2 (wikfadki SFP po stronie zamawiajgcego)

Przepustowosc

5 Ghit/s/ z mozliwoscig zwiekszenia do 10
Gbit/s {rozbudowa po stronie
Zamawiajgcego )

Sieci mobilne

Sie¢ danych

Nie wymagane

Zarzadzanie

Zarzadzanie przez strone www Tak
Obstuga jakosc serwisu {(QoS) Tak
System operacyjny | Tak
Ohstuga protokofu SNMP Tak
Ochrona

Whbudowany Firewall Nie
Obstuga protokotow [Psec Nie
Pomoc techniczna Tak
Design

Mozliwosci montowania w stelazu RACK Tak
Whudowany wyfgcznik Tak
Montaz ngsclenny/ rzutowanie na sufit Nie
Parametry po_dzespoiéw .

Wielkos¢ pamieci flash 1024 MB
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Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej (DRAM) 8 GB

Liczba rdzeni procesora 4

Zasilanie

Rodzaj zasilania AC,DC
Napiecie wejsSciowe AC 85-264 VAC
Maksymalny pobdr mocy (AC) 250 W

Warunki eksploatacji

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-50 °C
Zakres wilgotnosci wzgledne;j 5-90 %
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna 5-95 %

Zaswiadczenia

UL60950-1, CSA C22.2, No. 60950-1-03, EN

Bezpieczefist
ezpieczeristwo 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1

Gwarancja Zamawiajgcy wymaga min. 3 lat gwarangji

Zamawiajacy doprecyzowuje, iz w zwigzku z rozbiezng informacja w Opz i Istotnych
Postanowieniach Umownych odnoszaca sie do dostepnosci ustugi whasciwym wskaznikiem
jest MDU.,

Jest:

1. Gwarancja jakosci $wiadczonych ustug w skali miesiaca

¢ gwarantowana roczna dostepnosé ustugi (GRDU): 99,9%,

* gwarantowany czas reakcji na awarie (GCRA): 1 godzina,

s gwarantowany czas usuniecia awarii {GCUA): 8 godzin.
Winno by¢ :

2. Gwarancja jakosci Swiadczonych ustug w skali miesigca

e gwarantowana miesieczna dostepnosé ustugi (GMDU): 99,9%,

e gwarantowany czas reakcji na awarie (GCRA}: 1 godzina,

e gwarantowany czas usuniecia awarii [GCUA): 8 godzin.
Majac na uwadze powyzsze Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci OPZ i zamiescit na swojej
stronie internetowej jego tresé,

- Damian Kolarczyk

ds. inf ?Ei
s. infrastruktury technicznej | badap
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